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Gemeindeverwaltung

Bleuen 18
Microbact-Nr.: 23-019390 4943 Oeschenbach
Prifbericht
Probe* Trinkwasser
Gemeinde* Oeschenbach
Probenahmestelle* Quelle
Datum der Probenahme* 23.10.2023
Zeitpunkt der Probenahme* 16:15
Temperatur bei Probenahme (°C)* 10.0
Temperatur bei Eingang im Labor (°C) 14.0
Zeit bei Entgegennahme im Labor 10:57
Auftrag vom 23.10.2023
Priifungsbeginn 24.10.2023
Priifungsende 27.10.2023
*vom Kunden angegebene Daten
Angaben zur Durchfiihrung
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.
Ergebnis / Beurteilung:
Methode
Messgrosse Einheit Resultat Hoéchstwerte
. (MB-Methodennr.)
Aerobe mesophile Keime KBE/mlI ISO 6222 mod (L034) 1 <=100
Escherichia coli in 100ml ISO 9308-1 (L039) negativ negativ
Enterokokken in 100ml 1SO 7899-2 (L041) negativ negativ
Hochstwerte geméss Verordnung des EDI tber Trinkwasser vom 16. Dezember 2016 (Stand am 01. Juli 2020).
Beurteilung:
Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemass der Verordnung des EDI {iber
Trinkwasser.
Mit bestem Dank fiir hren Auftrag und freundlichen Griissen
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